
令和 6 年 4 月 26 日 
 

質疑回答書 
 

神埼市⻑職務代理者 平方 利郎 
 

工事名：神埼市防災行政無線設備更新工事（第 2 回） 
 

要求水準書等の項目 質  疑  事  項 回  答 
要求水準書 P７ 
第 3 章システムの要求水準 
第1 条 親局設備 
⑱防災情報自動配信装置 

「防災アプリ」との連携の記載がありますが、想定されている
具体的なアプリ名と問合せ先と担当者名をご教示下さい。 

要求水準書 P7 のとおりです。 

要求水準書 P9〜11 
第 3 章システムの要求水準 
第3 条 屋外拡声子局設備 

移設局1 局、YCK 工法（既設）21 局と記載がありますが、
その他108 局の屋外拡声子局の空中線柱は既設流用という認
識でよろしいでしょうか。 

お見込みの通りです。 
屋外拡声子局の空中線柱（108 局）は、既設を流用します。 

要求水準書 P11 
第 3 章システムの要求水準 
第 4 条 ⼾別受信機 
① ⼾別受信装置 
 

録音時間は 60 分以上との記載がありますが、弊社
提案の⼾別受信機は 40 分までとなります。仕様を
緩和頂けますでしょうか。 

要求水準を満たす代替案を提案してください。 
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要求水準書等の項目 質  疑  事  項 回  答 
要求水準書 P11 
第 3 章システムの要求水準 
第７条防災対策支援設備 
① 避難者情報管理装置 

従来通りの方法（手書き受付：避難者登録カード
等）でも世帯数、及び人数等が容易に入力（ペン
タブレット入力等）できること。との記載がある
が、4 か所以外の避難所へタブレットの提案は必
要でしょうか。 

要求水準書では 4 か所です。その他の提案について
は、各社の判断にて実施してください。 

実施要領 P8 
17.選定方法 
①プレゼンテーション及び
ヒアリング 
オ.プレゼンテーション参 
加人数 

当日のプレゼンテーションの参加人員数は、配 
置予定技術者を含む 1 者 5 名以内と記載があり 
ますが、記載の参加人数には防災無線及び防災 
情報集約システムの各メーカー技術者の参加を 
認めていただきますようお願いいたします。 

参加を認めます。ただし、参加人数に含むものとし
ます。 

 


